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TRINKWASSER — GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemaR TWV BGBI. 11 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV der WG Pinsdorf-Kronberg

Anlagen ID: 7141007

Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung
Verteilte Wassermenge (m3/d): 3

Projekt: 76 Trinkwasseruntersuchung fiir Mitglieder OO WASSER

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zustandigen Behérde daflir zur Verfligung gestellte
Datensystem ubermittelt.

2. Feststellungen aufgrund der durchgefiihrten Priifungen:

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges alle
Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBI. 11 304/2001) bzw. des
Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusatzliche Kriterien") eingehalten.

3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Méngel festgestelit:

Feststellungen (nur Mangel): Keine

4. Notwendige MaBRnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualitat:

Das Wasser kann in der aktuellen Qualitédt ohne Gefahrdung der menschlichen Gesundheit getrunken
oder verwendet werden.

5. Mitgeltende(r) Prifbericht(e): sieche Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 782483/328016
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Auftragsnummer/Analysennummer: 782483/328017

Auftragsnummer/Analysennummer: 782483/328018

6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

gemaR §73, LMSVG autorisierter Gutachter:
AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der
Inspektionsstelle ist untersagt.
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INSPEKTIONSBERICHT (gem. ONORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV der WG Pinsdorf-Kronberg

Anlagen ID: 7141007

Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung
Verteilte Wassermenge (m3/d): 3

Projekt: 76 Trinkwasseruntersuchung fiir Mitglieder OO WASSER

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zustdndigen Behérde daflir zur Verfligung gestellte
Datensystem ubermittelt.

Inspektion durch:

Manojlovic Sladjana
Datum:

28.04.26
Begutachtetes Objekt:

gesamte Anlage
Anlagenbeschreibung:

Quelle: Fassungstiefe unbekannt, in einer Wiese in Hanglage Nahe Ortschaft Kronberg.
gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden. Quellsammelschacht betoniert, 2 Kammern mit insgesamt 4
m? Fassungsvermoégen, ordnungsgemalfe Abdeckung, ordnungsgemafer Uberlauf, speist Uber
Windkessel im QSS in HB

Hochbehalter: im Wald oberhalb von Quelle und Quellsammelschacht, 1 Kunststoffbehalter mit 8,3m?in
einer betonierten Kammer Fassungsvermodgen eingebaut wurde, Vorraum ist begehbar durch eine Tur, 2
OW-Pumpen

Es besteht eine UV-Anlage im Zulauf des HBs welche nur in Betrieb ist, wenn Wasser in den
Hochbehalter gepumpt wird.

UV-Anlage: Wedeco Spektron 10E Serien-Nr.: MVA 199414.1, Baujahr:2022, befindet sich im
Hochbehalter, nach ONORM M 5873 zertifiziert, Betriebsbuch vorhanden, Wartungsvertrag vorhanden
Warnwert RBS: 22W/m?

Abschaltwert RBS: 21,2W/m?

Maximal zuldssiger Durchfluss: 3,12m?3h

jahrliche Sensoruberprifung wird durchgefiihrt
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Feststellungen:
Festgestellte Mangel: Keine

Das sichtbare nahere Umfeld der Wassergewinnungszone lasst einen ausreichenden Schutz fiir das
Wasservorkommen erwarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des
Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen fiir Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass
keine Beeintrachtigung der Wasserqualitat zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.
Es werden Aufzeichnungen Uber die Eigenkontrolle gefiihrt.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemafen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der
Inspektionsstelle ist untersagt.
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